SETTAGGIO DEL CONTATORE OMRON H8CA-AL

Per settare  il contatore di impulsi utilizzare i tasti touch –screen .
1. alimentare il contatore con una tensione di 24V a.c.;

2. premere il tasto write (la prima cifra comincerà a lampeggiare);

3. con il tasto preset  si cambia il valore della cifra;

4. si imposta il valore del conteggio da raggiungere per es. 000012;

5. si conferma il valore impostato premendo il tasto write;

Ogni volta che il contatto posto tra i piedini 3 e 5 si chiude (es. tramite contatto fotocellula) si incrementa di uno il contatore. Quando si raggiungerà il valore preimpostato ci sarà la commutazione dei contatti del contatore 11-8-9.
